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Aktenzeichen (bei Antwort bitte angeben) 
1\;,:.: II A 4·100/20 

Entrauchungs- und Lüftungsleitungen gem. den Ausführungen der Fa. Thermax 

Anlagen: Schreiben der Fa. Thermax v. 29.4.2005, Az. BA 
Rundschreiben der Fa. Thermax v, 13. und 28.4.2005 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Fa. Thermax hat dem Dll3t mitgeteilt, dass für diverse in den Firmenprospekten 

dargestellte Lösungsmöglichkeiten für feuerwiderstandsfähige Lüftungs- bzw. 

Entrauchungsleitungen keine notwendigen Prüfzeugnisse vorliegen. Daher ist in 

diesen Fällen zu befürchten, dass Leitungen ohne entsprechend erforderlichen 

Brandschutz ausgeführt wurden. 

Da die Einhaltung der brandSChutztechnischen Anforderungen, insbesondere die 

Ausführung entsprechend der Verwendbarkeitsnachweise, von den Staatlich 

anerkannten Sachverständigen gem. TPrüNO geprüft wird, bitte ich um besondere 

Beachtung der Anlagen zu diesem Schreiben. 

Ich weise darauf hin, dass Prospektangaben keine bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse 

oder Zulassungen ersetzen können. Prüfgrundlage kann nur eine vollständige 

Durchschrift des Verwendbarkeitsnachweises sein. 
http://www.m.wk •. nrw.d. 
Qff!ilnlUehe 'Verkehrsmittel: 
Q!QMIOOMlIdo ell$QbMbmmO,e EH " 4O:i!1'l rHjS;!l.Aldt'lr'f: 
Straßenbahnlinien 704, 709, 719 bi.:s H<!IltestcUc G(;:.f·Adolf·PI~U: 
DIenetgebäude FürstenwaU 25 j 40219 DÜSSl,=tldQrf: 
Bus-Linie 725 bis Haltestelle Pollz.elpräsldlum, 
Str~l'!.(.)nb;:.Lhnliniltr'l '70.1, 10G bis Ha.lltlolltli'llltll Stadttor, 710 bhil Poll:a:Qlprtlle.!dIYM 
Olen9tgebBude Haroldstr, 4.40213 DÜsl.ieldorf: 
SUaßEtnbahnlinlen 704, 709, 71S bis Haltestelle F'ost5traße 
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Sollten Ihnen die Verwendbarkeitsnachweise nicht vorgelegt werden können, bitte ich 

um Unterrichtung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde und Hinweis an Ihre(n) 

Auftraggeber / Auftrar;)geberin, dass ... die .. Leitun.9.e.Q .f9r .gieBeantragung .eioer 

Zustimmung im Einzelfall durch einen von der obersten Bauaufsichtsbehörde in der 

Prüfung von Lüftungsleitungen anerKannten Gutachter (z.B. MPA NRW, TU 

München, IBMB Braunschweig) geprüft werden müssen. Ein Umbau oder eine 

Nachrüstung kann erforderlich werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
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0~::t'Mqn._Nrt!dtft+"·wt_e_...",.. 
Deutsches Inst1M fOr Bauteehnlk ( OIST). 
Herrn Prof. Hoppe 
Kolonnenst.t;U;$e 30 

0-10829 Bemn 
Pt,1e1efa; 000.78730-417 { i. 8e1tan ) 

BA 
Freitag, 29. April 2005 

BauaufSiehtlieho Verwendungl$"achweiae der Thermax.arandlichutlbaumiieGmbH 
Hier: Mögliche betroffene Objekte 

Sehr geehrter Herr Prof. Hoppe, 

wir nehmen Bezug auf unser Schreiben vom 21.04.2005 und das mit unserem Herrn 
Balshüumann geflihrtv Gelilprach vom 28.4.2005 und obermItteln Ihnen wunschgermlß 
die Ustemit den dUrCh uns ermittelten Bauobjekten. 

In diesem ZUSammenhang erlauben wir uns, auf folgende Punkte hinzt.lW\i'4Isen: 

1.018 bei,gefOgte Uste bUrgt nicht fOr eine Vollständigkeit. Wir befinden uns immer 
noch in der Aufklörungsphase und werden Ihnen selbstverständlich alle durch uns 
ermittelten Objekte zukommen lassen. 

2. Bei denen in der UBte durch • Pfelle~ gekennzeichneten Objekten, sind wir uns 
sicher. dass dort KonstrlJktionen ohn\1/: Verwendungsnachweis (AbP) verbaut 
wurden. 

3. Bei den verbleJbenden Objekten ist die WahrncheinUehkeit !:> 50 %. 
4. Wir haben mittlerweile samtrlChe Verarbeiter und Baustoffhändler metllfaeh 

schriftlich infcrmiert und um Mithilfe bel derAufklllrung gebeten. 

Bei Rllckfragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik, Herr WarneT Ricken und der 
NVI!'1rn'~r0201- 87991-1 sem zurVerftlgung. 

~mbN P1rtn~~8t. POI~n 

N<Ird~1Ie 1, ~ fIrn_ UfO; A'TI.I 11i14 "ICIUW 
Td.: ""4:vr"7~oo.o 0\/ll~0I 

""'" _'''77W1I$ "'0 
\I'It::rl'rnIIr1 fGII*II...r.1lRJ,<iam 
_.~~co:m 
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TPE Group • 

Abgewfcluille Bauyolhaben der Thermax mit vermullich rehleDdem bauauflllcl10lchen Verwendungsnachwei, . . 
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E Group 

Abguwlckllh Bauvorhaben der Thermlx mit vermutlich fehlendem bauauf8lchllichen Verwendunllnachwebt . . 



: Group 

AbgllWlckelte Bauvorhaben der Thermax mit vermutlich fehlendem bI'Iuaufalchtilchen Verwendul1 
" """'."",.,,,.,, "'.""'''''''_. . ,,_. __ .... _ ... __ .... ,,"'" , 
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«Firma1» 
«Firma2» 
«Firma3» 
Geschäftsführung/-leitung 
"Straße» 
«Piz» «Ort» 

Mittwoch, den 13.04.2005 

Bauaufsichtliche Verwendungsnachweise 

Sehr geehrte Damen und Iierren, 

aus aktuellem Anlass sehen wir uns verpflichtet, Sie über folgenden Sachverhalt in Kenntnis zu 
setzten: 

Ihnen ist bek;ulIIl, dass wir das Unternehmen Thermax - Brandschutzbauteile Ges.mbH 
Nordlandstraße 1, A-3300 Amstetten mit Wirkung vom 1.1.2004 übernommen haben. 

Aufgrund interner Recherchen unseres Hauses in Abstimmung mit den zuständigen Prüfinstituten 
müssen wir leider annehmen, dass nicht alle in den uns übergebenen Thermax-Katalogen 
dargestellten Konstruktionen durch bauauf::;iclilliche Verwendungsnachweise belegt sind. 

Wir hlilhAn dlilher sofort eine Arbeitsgruppe eingerichtet. mit der Sie bitte im gemeinsamen 
Geschäftsinteresse, wegen den von Ihnen verwendeten AbP's unverzüglich Kontakt aufnehmen. Sie 
erhalten auf diese Weise umgehend alle notwendigen Informationen und Hilfesteilungen. 
Telefon: 05684 - 99 90 35 oder E-Mai!: pateley@tI1ermax-brandschutz.de 

Für die dadurch entst<'!!henden. Ull:llnn""hmlichkAitAn, möchten wir uns schon jetzt bei Ihnen 
entschuldigen. Wir versichern nachdrücklich, dass die ,neue Thermal<" einen möglicherweise 
eingetretenen Schaden nachweislich nicht verul'$acht hat und im allseitigen Interesse ~gemeinsam 
mit Ihnen- eine umfassende Aufklärung betreiben Wird. Unsere JUristische Vertretung ist bereits 
eingeschaltet worden, um die notwendigen rechtlichen Schritte gegen die Verantwortlichen 
unverzüglich einzuleiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Thermax-Brandschutzbauteile GmbH 

Uwe 8alshüsemann 
Vors. der (lesch~flsleltun9 

i. V. Ute Pateley 

Thermax~Brandschutz:bauteile 

G/;!sellschatt mbH 

Nordlandstraß(,1 1, A-3300 Greinsfurth 

Tel,: .f..4:;J/7 4 Y:;!;/S$S e6~O 

Fa" +43/7472/68566-10 

thennax, ... 9rf@therrn~x~fipro,com 
'llVWW. U 11;;H 1111,;1'><;-1.., \;11 1!.lI;:l.IJI I ut...::..dt: 

I'N 950Y5t 

t-jrmenbucng~"lcm: Sr. POlten 

UID: ATU 10446909 

DVR 0802905 

T~chni~l;:h~ ßCfi.ltun!,;j durch 'thEu'max erfolgt nach bas.1enl WII~aen, Kostenlos und unter HBftungeaLlss"'tlh,,j:O;~; :;;il: di~n~ ;.";\.11' lllilfill'etOlZung ejgen\laranlllv~t~lii;ihur 
1-Il..Irll;llunQ;,m dot;lr V(lrwQl1d@rund Welt>öll'Von;trblöllt€tf lIon ""herma~"f!>roduktell1. . 
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Wir benötigen daher unbedingt Ihre Mithilfe. 

Wir bitten Sie, umgehend Ihre Kunden von der fehlenden amtlichen Prüfung und dem fehlenden 
AbP in Kenntnis zu setzen, falls Sie Konstruktionen verbaut haben, zu denen kein AbP vorlag. 

Wir bitten Sie außerdem, uns Name und Anschrift der Kunden mitzuteilen, bei welchen Sie 
Konstruktionen ohne Vorlage eines AbP verbaut haben. 

FOr ROckfragtln kÜrlfltlrl Sie UIlS wie folgt erreichen: 

Telefon: 0201 8799130 oder 070008437629 
e-Mail: pateley@thermax-brandschutz.de 
Telefax: 0201 8799195 

Mit freundlichen Grüßen 

Thermax-Brandschutzbauteile GmbH 

Uwe BalshUsemann 
Vors. der Geschättsleijung 

i. V. Ute Pateley 

T 1·, C, ['1"1'1 ~ ,'<;~ 0 I'~I (> d;;. Cr'1 LI t!!bt"l,lJtr,;; i I c 

G~::.eIISChrat1: r'r"lbH 

Nordl~nQ;:;~r:;d?o:;; 1, A·3300 GI'<aI~lsfurtr\ 

T~l .. 1-.. 1,2.(74 7:?i0B5 66-1) 

~'''1'':: ... 4:)/74i'2r~J8t"66·HJ 

l:'t-eJ 050"?6t 

FirI11ri1JnbuC!'I!jt:.trlct1t: St, Pall'en 

VII,); ,I.\TU 1Si!4 48 909 

O'v'!~ OSO:d90.5 
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«Firma1 » 
«Firma2» 
«Firma3» 
Geschäftsftlhrung/-Ieitung 
«Straße» 

«Piz» «ort» 

Fax: «Fax» 

Donnerstag, den 28.04,2005 

Fehlende bauaufsichtliche Verwendungsnachweise - zu unseren Schreiben vom 13. April 
und 19, April 2005 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bereits mit Schreiben vom 13. April 2005 und 19. April 2005 haben wir Sie darüber 
informiert, dass in unseren Katalogen die Angaben zur amtlichen Prüfung einzelner 
Konstruktionsdetails falsch sind. 

Teilweise werden im Katalog Konstruktionsdetails als amtlich geprüft vorgestollt, die 
tatsächlich keiner amtlichen Prüfung auf Feuerwiderstand unterzogen worden sind. Welche 
Konstruktionsdetails davon betroffen sind, konnten Sie unserem Schreiben vom 19_ April 
2005 entnehmen, -

Hinsichtlich dieser Konstruktlonsdelails ist nicht bekannt, wie sie sich im Falle eines Brandes 
verhalten werden und inwieweit sie dem Feuer widerstehen können, 

Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass von Konstruktionen, die kein 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) haben, im Falle eines Brandes für 
eine unbestimmte Anzahl von Menschen eine Gefahr für Leib und Leben ausgeht. 

Uns ist nicht bekannt, ob und gegebenenfalls, wo derartige Konstruktionsdetails verbaut 
worden sind. 

Thj:JIrml;:I'I{~Br",ndl'.;chut:d:~$iI~~t\7ile Gocolloo;hoft mbl ! 

Nordlaridl;;tra~e 1, A-3300 Oreim'l'urth 

TeL: "'43/7472/685 66~O 

Fax'. +43J74~/2/685 66-10 

~hermax_grf@thennax-fjprQ"com 

FN 9SC!'1':;;il 

FI(r'f)~nbuchgericl')t: S1. Pölten 

UIO: A'ru 19. 46 909 

OVR'QS02905 

wv.rw,the .. max-brand~{:.hllt7 ci... !!:l.C,Q. Eh:.olltro-Corat~ AG CUlllfldllf' 

ToChnlschli:! ßoratung ql,lrch Thermal( el"fclgt n~,ch bester'JI Wi'!;l{<@n, koatEmlo!:l und unter Hti:lrtu('lg~aussCI1'U!:l~; !;t)io dient zur Ur'lt~r'!::1~1zuno elgenv~rl.lr1twortlichf:l~ 
~h.ll1dlunoel1 dt;l'r Vorwender un~ WOltorverarbell.t:l1 ""(;ln 'rharmaX.Pn;iodl,.llo\~0n, ' 
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Bauaufsichtliche Verwendungsnachweise • unser Schreiben vom 13.04.2005 -

Sehr geehrte Damen und Herren, 

I 

FIl'IiiMh.hijlrnmrnu .... 

Thermal!: • Technik Deutschland 
,StiOldl-fi'na'IU1&tFaße" 27-.. :).1· 
0-45 136 Eo!$'" 

Ini"'liri" 'feie/on ;,iod FAX 
07000 8437629 odet 
07000 thermal( 

WWW.lhermax-brandschutz.de 

Bezug nehmend auf unser Schreiben vom 13.04.2005 möchten wir Sie 'hiermit darüber in Kenntnis selzen, 
weiChe Konstruktionen aus TtU:trrni:lX-Bl'i:uldl:jl.lhu"'lJl~ll~, lI1illlil,,;hlyttf.IIQCll;:u O~h:lil6. in un&erem Katalog 
veröffentlicht wurden: 

1-2-3-:~it~iligt!l LaO Kc.1l1ah~ uud Kanale mitlnnenllegende.n Blechkanal 
,. 1200 x 900 bis 2500 x 1000 mm 
4-seitige Entrauchungskanäle 
.. 1250 x 1250 mm, ~enkr"""t 
1·2-3·$eiI1ge Entrauchungskanäle 
,. 1200 x 900 mm ohne MItteistOlze 
~ 1600 x 900 mm mit 1 MiltelstOI:!<t 
,. senkrechte AusfOhn,mg 
1·2-3-$eitige L30 Kanäle und Kanäle mit innenliegendem Blechkanal 

Um Ihnen die Auffindbarkeit der o.g. Konstruktionsdetails zu erleichtern, übersenden wir Ihnen eine Aufstellung 
d@rbf!!troffP.l'1An SAjtAn/rlAtRil:fii Iln~Arp.s KRtRI("Jgp .... oJ; H;qII:fiitAd:'lnik. Wir bittAn SiA diMe Auflistung dem Katalog beizulegen 
und die genannten Änderungen bei weiterer Verwendung zu berQcksichtigen. 

Die Ihnen vorliegenden Allgemeinen bauaufsichtlichen Plill'zeugnisse mit den entsprechenden Verlängerungen 
haben nach wie vor ihre volle Gültigkeit. 

Wir bitten Sie um Verotändnis und möchten uns im Voraus für die Ihnen damit bereiteten Umstande entschuldigen. 
Einer weiteren Zusammenarbeit sehen wir gerne entgegen, 

mit freundlichen Grüßen 

Thermax·Brandschutzbauteile GmbH 

Uwe Balshusemann 
Vors. oer Geschaftsleitung 

I. V. ute pateley 

Tht::rmax~Brandschutzbauteile Ges.ellschaft mbH 

Nordl.sndstrs:n.e 1, ,A,*3300 GreU'i:;;.rul'th 

TeL: +4.317472/685 $5-0 

Fax: "t'4.:i/747":.:!'/btsti bb .. l(,J 

thermax_grf@therma~~tlp.·().ct:)rr't 

www.thl.!.lrma!<-brandschutz.de 

FN 9S075t 

Firmt:lr'lbuch!;ll!!lricht St. Polten 

WIr::>: A,'U 1S4 46 SOS 
L.;JVK OJ:j[J~\:;I(Jb 

E.G.Q. I!lek!ra-G~ri:!llA:l AG C~ITlfJl::ltly 

Tet:rmi:;,,;:hQ 1)9ratuflQ durch Thermax Elr1'Olgll'laeh bt:~tl:lm 1I\Ii::;::.en, kt:l~temlo~ und I,.Inref Hartun~~aU<la.CihIU6i; alt') dlant zur Unh1.r.I(,)ti;l"jng Qigenv.;.r~fll;WQrUjl;.hc:r 
HandlUI1QElfl de~ Vt:rwt:nd-=~ und W>lIiteNl!lrarbe!lter I,I'On ihli'l'rmax-;i:>roQ~ktti:1rI 
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Ändf,;lluIlg::;/liflwf,;Iist;: zum Tluflrmax - Katalog Haustechnik 

Seite 3 

Seite 11 

s.;te 13 

s.;te 15 

S"te 16 

Seite 17 

Seit. 18 

Seit. 21 
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Seite 24 
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Seit. 29 

Seite 31 r.32 

Seite 33 

Sehe 34 

Seile 48 

Seite 53 

s,,!e 55 

%$i1$l192 
ZeileL292 

Zeile L 1~2 
ZeIl.~2 

3 x Felder L 192 

3 x Felder L292 

• 125OX1250mm, wtlkat 
F.I~ L390 ( 1><1690 Olm) 
F.I~ L390 ( 1><25QO mm ) 
L 392. wtlkal 
L 393, 'II't:1iIlil\~1 

Vali,,"to 2-und 3-seltlge Bekleidung 

Detail 2-seltlg 
Detail PockeliansChh,ls$ 
Detail ReYislon.OIfnung 

Hln"""I.: 2-1 3-.eltlg 

voIlstlindla 

VOIl$tandig 

Detail 2-seilig 
Oel<lll O&:ken"".chIU$$ 
Detail ReYisloo5öffnung 

HInweis: 2-I3-sellig 

entflllit VOIlstandlg 

Textfeld mit Anoaben un1&' Bild 
Textfeld mit MQ<lben .N .... geprOtt" 

Text1eld mit Angaben ,Neu gepnlff' 
eil\ot KLaI~!!J~;)utlllill lIurull YIußt: QUtl!ll~(;lllljUt( 
Bild Schnitt mit Mittelstlltzen 

Detail 36 

Tabelle Bezeichnung Ilndern 
3 x NIStab kijlStab kglHanger 

FeIlIer Im Absatz .Absland zwisch"" Kunstsloff-ThermaJl' 
mindestens ~ 4Q mm 

FeIlle,' im Absatz ,Abstand zwischen Kunststoff·Therm.x" 
mlndes-tsnr;;; 2: 40 mm 

Pet.1I 21 (UniWapPII) 

Thermax-BrandschuUbaut811ti! Ge!:.i~IIt,;.t;;:hi:ln mbH 

Nordlandlli!tygr.l.'Iii'o 1, A-S300 Gr""n~f~rth 

"r.:::I.: -t-43t7472/EieS GEH:' 

r.:J>t: +43/7472/685 55~10 

th~rrnr.lx ... orf@thcrma)(-fipro.ool'r'l 

vvww . therm ax -brandsch utz . d EI 

strolchen 
streiohen 

streichen 

streichen 
streichen 
streichen 
streiohen 
~trcichco 

streiChen 

stl'eiehen 
streichen 
streichen 

streichen 

streichen 

streichen 
streichen 
streichen 

streichen 

streichen 
::sut:il;IIt:l1 
S!felchen 

entfällt 

etlttallt 

FN 95075t 

F"irmonbuohgorlcht: $t. P~lt"r"l 

UIO: ATU 19446909 

DVR 0602905 

E.G.Q. EI~ktr·CI-Gt:!I'iil!;! AG CDmp.my 


